
Фешеоальная сrrvжба по налзоDч в сбепе зашиты ппав поmебителей и благопоrгvчия человека
Фепе'пальное бrолясетное ччпежление здпавоохDанеЕия "fIeHTn гигиены и эпидемиологии в Твепской области"

ИСIТЫТДТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРДТОРНЫЙ IIЕНТР
Ф 02_152-11_2019

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ЛЬ 3б075 от 25.02.202l

1. Напменовапие пробы (образча):

Вода питьевrul - централизованное водоснабжение:

водопроводнаJI вода

2. Пробы (образцы) направJIены:

Муниципальное унитарное предприrIтие "Ресурс", Конаковский р-н, пгт РадченкО, Д .19

Юридический адрес:
1700З4. Твеоская область" г. Тверь. чл. Даовина. д. lЗ
Адрес места осуществленLuI деятельности:
1700з4. Твепскм область" г. TBeDb. чл. Дапвина. п. |З.l7
Телефон, факс: (4822) 42-20-6З, факс (4822)42-З5-46
окпо 7 572,7 l80, огрн l056900020462
иннкпп 690 1070950i69500 1 00 1

3..Щата п время отбора пробы (образча):

4..Щата и время доставки пробы (образца):

5. Сотрулник, отобравший пробы:

11. Упаковка:

Аттестат аккредитации
JФ RА.RU:S101З1
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

19.02.2021 14 ч, 00 мин.

19.02"2021 l5 ч.20 шrин.

Краснова О. А.

б. Щель отбора: Производственный контроль

7. Юрпдшческое лпцо, индивидуаJIьный предприниматеJIь или физическое лпЦО,

у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс", Конаковский р-н, пгг РадчеНКО, д .19

8. Объект, где пропзводился отбор пробы (образча):

Разводящая сеть, пгт Радченко, кв. NЬ 71, д. Ns 12

9. Код пробы (образча): з6075.|12.02.2|

10. Условlля транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

емкость из полиNtерного материала 1,5л. стекла 1л *

0,5л

12. Ш ша методику отбора: гост з1861-20|2

13. .Щокумепт-основанпе для проведешия пспытаЕий:
задание от 1 8.02.2021 г. Ng "lЗ2l5

14. rЩополнптельпые сведепшя :
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Протокол испытаний .I\Ь 36075 от 25,02.202l

санитапно-гигиенические испытания
,Щата начала испытаний: 19.02.202|
Дата окончания испытаний:.25.02.2021 10 ч. З0 мин.

Ns
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измерения

НД на методы
испытаний

1 Мчтность менее 0,1 не более 1,5 мг/л гост Р 57164-2016 п.6

2 Запах 1 не более 2,0 баллы
ГоСТ Р 57164-2016 л.

5.8

J I_{BeTHocTb 5,0 * )5 не более 20,0 град. гост зl868-2012

4 Привкус 1 не более 2,0 баллы
ГосТ Р 57164-20lб п.

5.8.2
Испытания пDоводили:

Должность. Ф.И.о. Подпись , ,-,
Химик-эксперт Васильева Д.В. /na-,r /_,
Х и м ик-эксперт !егтярёва Ь,. ts. w_

Микробиологические испытания
,Щата начала испытаний: 19.02,2021 16 ч. 00 мин.
Дата окончания испытаний:.20.02.2021 16 ч. 40 мин.

м
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматив Единицы
измепения

Н,Щ на методы
испытаний

l
Термотолерантные
колиформные бактерии

отсутствуот отсутствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Общие колиформные
бактерии

отсутствуют отс)лствие КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-0l

J Общее микробное число 0 не более 50 КоЕвlмл мук 4.2.1018_0l

Испытания проводили:

,Щолжность, Ф.И.О. , Подлись
Биолог Матвеева Л.Р. ,{-""С,,n-

* Уровень оцененной неопреdеленносmu сооmвеmсmвуеm заdанньtм преdелам.

Ф.И.О., должность лица, ответствен
статистик Соловьева Е. .Щ.

Руководитель (заместитель)

лротокола

Г,рылова ful.Ё.

Елисеева С.М.

Ilрпмечан ие:

l . Резуltы,аты испытани й раслространяк],Iся на предй,авjIеннчкl пробу
2. Нас,гояций докчмен-I не может быr,ь частично воспроизведен без письменного раJреше]{llя на то tlспытате"льного

лабораторноr,о ueHTpa

], ИJlЦ не несет ответственносl,и за предс,l,авtllеrьносrь оrобранных и дос],ав,]енных проб ]аказчико}{
[1ротокол составлен в 2 экземп:lярах

ц
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